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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 642/Z/K/19

Zleceniodawca: Gmina Pila

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila
Numer protokotu pobrania prébki: ON.HK.467.1.507.2019
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Pila

H. Kubiak, H. Urbanska
Identyfikacja metody pobierania probek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda z kgpieliska
Stan probki : Dobry
Miejsce pobrania: Jezioro Piaszczyste - Piaszezyste k/Pity
= prawa strona kapieliska

Nr rejestru probki: 642/Z/K/19

Data pobrania prébki: 22.07.2019r.,
Data dostarczenia probki/rozpoczecia
badania: 22.07.2019r./22.07.2019r.

Godzina dostarczenia: 14"
Data zakonczenia badania: 24.07.2019r.

L.p. Parametr Wynik Niepewnos¢ * | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator
wartosci metody badawczej***
wskaznikow**
1 Escherichia coli® 126 - NPL/100ml <1000 PN-EN ISO 9308-
3:2002
2 Enterokoki 8 - itk/100ml <400 PN-EN ISO 7899-2:2004
kalowe?

Q -, Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* -Niepewnos¢ dla badan akredytowanych podawana jest , gdy obejmuje swoim zakresem wartodé dopuszezalng okreslong wymogami prawa:
- dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3.2002,

- dla enterokokow kalowych oszacowana zgodnie z normg PKN-1SO/TS19036:2011 .

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

** Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad Jakosciag wody w kapielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do  kapieli (Dz. U.z 2019, poz. 255).

*** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreélone w z rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad
Jjakoscig wody w kapielisku i migjscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli (Dz. U. z 2019, poz. 255).
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Datai podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie

Pila, dnia 24.07.2019r.

Data sporzqdzenia sprawozdania

Koniec sprawozdania

Winiki odnoszq si¢ wylqeznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byc¢
powielane inaczej niz w calosci. Klient ma prawo zlo2yé skarge dotyczqeq badai w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia prayjecia
sprawozdania z badan.




