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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 400/Z/B/18

Zleceniodawca: Gmina Pila Nr rejestru probki: 400/Z/B/18
Plac Staszica 10, 64-920 Pila '
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila

Numer protokofu pobrania probki: ON.H K.467.1.336.2018 Data pobrania probki: 09.05.2018r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Pila Data dostarczenia probki/rozpoczecia
H. Urbanska, M. Klimas badania: 09.05.2018r./09.05.2018r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda z basenu Godzina dostarczenia: 13%

Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania: 11.05.2018r.

Migjsce pobrania: Kryta Plywalnia ,,Wodnik™ - Pila
Woda wprowadzona do niecki z systemu cyrkulacji — wlot/prawa strona

Parametr Wynik | Niepewnosc¢"’ | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator
L.p wartosci metody badawczej**
wskaznikow?*
1 Metnosé? <0,20 # NTU max 0,3 " | PN-EN 180 7027-1:2016-09
2 | Azotany® 1,67 0,22 mg/| max20 " | PN-82-C/04576.08"
3 Utlenialnos¢ # KMnO,? 1.81 0,21 mg0;/1 = PN-EN ISO 8467:2001
4 Ogolna liczba 19 (12-31) jtk/Tml 20 PN-EN IS0 6222:2004
nmi krnnrgum/nmu
w 36°C = 2°C po 48h"
5 Escherichia coli? 0 . jtk/100ml 0 PN-EN 180 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
6 Pseudomonas 0 - JEtk/100ml 0 PN-EN [SO 16266 :2009
ﬂcruginosao

a- Niepewno$¢ wynikow badan fizyczno- chemicznych - niepewnod¢ rozszerzona, oszacowana podczas walidacji. dla poziomu ufnosci 95%, przy k=2.

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzone) dla poziomu
utnosci 95%, przy k=2 Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk baktern

Podawane na sprawozdaniu z badan mepewnoser me uwzgledmagy mepewnoscr pobicrania probek

() - ., badanie akredytowane przez PCA™ - jest zameszezone w zakresie akredvtacyi PCA m AB 016

* Zgodne ¢ rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia # dma 9 hstopada 2015 1w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiadac woda na phyw alniach (Dz U 22015 ¢ poz 2016)

1)Akceptowalny przez konsumentow 1 bez nieprawidlowych zmian

** Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia © listopada 2015 r w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda
na plywalniach (Dz U 22015 ¢ poz 2016) Normy wycolane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gornym W

Pita, dnia 15.05.2018r. Kierownik Addzialn Laboraloryinege S ._
Data sporzadzcnia sprawozdanm e o o Piis onkitowe) .“yl}ll'.ll ‘\"”[:‘:]""'"I‘-Ililll'milnlngimwj M f,: yl
w e

Autoryzowal: = :
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por: 3= Ink: Madka Eliojincka mgr inz\Judwlga Ly aj drinz, Mm!in Chojnacka mar Kamil Kr

poz 4-6 - mur Kamil Kryza

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylqeznie do badane; prohki. Sprawozdanie = hadan hez pisemne) zgody Kierownika Cled=1eilu Laboratorynego PSSE - w Pile. me moze byé
powielane inaczej niz w calosci. Klient ma prawo zlo2ye pisemng reklamacie dotvezqeq haden w termmie 14 dne liezqe od daty stempla pocztowego b potwierdzenia
prayecia sprawozdania = hadan
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 401/Z/B/18

Zleceniodawca: Gmina Pila Nr rejestru probki: 401/2/B/18

Plac Staszica 10, 64-920 Pila

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.467.1.337.2018 Data pobrania probki: 09.05.2018r.
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Pila Data dostarczenia probki/rozpoczecia

M. Klimas, H. Urbanska badania: 09.05.2018r./ 09.05.2018r.
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda z basenu
Stan probki @ Dobry
Miejsce pobrania: Kryta Ptywalnia ,, WODNIK” — Pila
hydromasaz — prawa strona

Godzina dostarczenia: 13%°
Data zakonczenia badania; 11.05.2018r.

Parametr Wynik | Niepewno$é¢"” | Jednostka | Dopuszczalne Identyfikator
L.p warto$ci metody badawczej**
i wskaznikow*
I Mn;lnos’;s‘."o <020 - NTU max 0,5 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 | Azotany? 0,59 008 mg/| max20 " | PN-82-C/04576.08"
3 Utlenialnosé z KMnO,? 1,22 0,14 mgQy/1 max 4 T PN-EN 1SO 8467:2001
4 Ogolna liczba 21- (13-34) Jtk/Tml 100 PN-EN [SO 6222:2004
mikroorganizmow
W 36°C + 2°C po 48h7
5 Escherichia coli? 0 - Jtk/100ml 0 PN-EN 1S0 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
6 Pseudomonas 0 - JK/100m1 0 PN-EN ISO 16266 :2009
aeruginosa® |

NICPEWNOSE rozszerzona, oszacowana podezas walidacyi, dla poziomu ufnoser 95%, prey k=2

a- Niepewnos¢ wynikow badan fizyczno- chemieznych
anicami obliczony na podstawie mepewnoser rozszerzone; dla poziomu

b- Dla badan mikrobiclogicznych niepewnosc podaje sig jako preedzial z oszacowanvimi gr
ufnosei 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk bakteru
Podawane na sprawozdaniu z badan miepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobieramia probek

Q -, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zaimeszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz U z 20151 poz 2016)

" Podana wartos¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecee basenowej, a jego zawartoserg w wodzie doprowadzane) do plywalni

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda
na ptywalniach (Dz U 220151 poz 2016) Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gornym W
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Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgezme do hadaney probke Sprawozdante = hadat ez prsenmey zeody K ierownika Odd=rali Laburatorymego PSSE w Pile, nie moze by
pewiclane inaczey miz w catoscr Klient ma prawe zlozvé pisemng reklamacye dotvezgeg badan w rerminie 14 di hezae od daty stempla pocztowego b porwierdzenia

preyjecia sprawozdania = hadan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 402/Z/B/18

Zleceniodawca: Gmina Pila Nr rejestru probki: 402/Z/B/18
Plac Staszica 10, 64-920 Pila
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.467.1.339.2018 Data pobrania probki: 09.05.2018r.
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Pila Data dostarczenia probki/rozpoczgcia

M. Klimas, H. Urbanska badania: 09.05.2018r./ 09.05.2018r.
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda z basenu Godzina dostarczenia: 13*"
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania: 22.05.2018r.

Migjsce pobrania: Kryta Plywalnia ,, Wodnik” - Pila
Hydromasaz — wlot/prawa strona

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnos¢ Jednostka wartosci Identyfikator
wskaznikow* metody badawczej**
I |Legionella sp.? nie wykryto - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 11731-2:2008

b- Dla badan mikrobiclogicznych niepewno$¢ podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu
ufnosci 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk bakterii.

Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnoscei nie uwzgledniaja niepewnosei pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach (Dz. U z 2015 r poz 2016)

Pila, dnia 23.05.2018r.

Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal:
poz. 1 - mgr Kamil Kryza

Micdszy frsystent

mgr Kamiti Kryzo

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylqcznie do badanej probki. Sprawozdanie = hadan bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratorymego PSSE w Pile, nie moze byé
powielane inaczej niz w caloscl. Klient ma prawo zlozyc pisemng reklamacye dotyezqeq badan w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia
przyjecia sprawozdania z badai.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 403/Z/B/18

Zleceniodawca: Gmina Pila Nr rejestru probki: 403/Z/B/18
Plac Staszica 10, 64-920 Pita
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.467.1.338.2018 Data pobrania préobki: 09.05.2018r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Pita Data dostarczenia probki/rozpoczecia
M. Klimas, H. Urbanska badania: 09.05.2018r./ 09.05.2018r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda z basenu Godzina dostarczenia: 13*

Stan prébki : Dobry Data zakonczenia badania: 11.05.2018r.

Migjsce pobrania: Kryta Plywalnia ,, WODNIK” — Pila
niecka basenowa — prawa strona

Parametr Wynik | Niepewnosé™ | Jednostka | Dopuszezalne Identyfikator
L.p wartosci metody badawczej**
h wskaznikow*
1 Metnos¢? <0,20 ’ NTU max 0,5 PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
2 | Azotany? 1.60 0.21 mg/| max20 V| PN-82-C/04576.08%
3 Utlenialnos¢ z KMnO," 1,23 0,14 mg0,/1 max 4 DT PN-EN 15O 8467:2001
4 Ogolna liczba 26 (17-40) jtk/Iml 100 PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmow
w 36°C + 2°C po 48h"
s Escherichia coli? 0 . it/ 100ml 0 PN-EN SO 9308-1 201412
+A1 2017-04
6 Pseudomonas 0 - Jtk/100ml 0 PN-EN IS0 16266 2009
acruginosa”

a- Niepewnos¢ wynikow badan fizyczno- chemicznych - niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana podezas walidacyi, dla poziomu ufnoser 95%, przy k=2

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosel rozszerzonej dla poziomu
ufnodci 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk bakterii.

Podawane na sprawozdaniu z badain niepewnosci nie uwzgledmajg niepewnosei pobierania probek

Q -, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616

* Zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 ¢ w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiadac woda na plywalmach (Dz U 2 2015 ¢ poz 2016)
1 i
Podana wartosc stanowi roznice pomigdzy wartosciy tego parametru w wodzie w mecce basenowey. a jepo zawartosery w wodzie doprowadzane) do ptywalni
" Metody badawese stosowane w badaniach spefniaja wymagania ohreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowsa 2 dma 9 hstopada 2015 1+ w sprawie wymagan, fakim powinna odpowiadaé woda
¥ 2 I 1 F I I P

na plvwalniach (02 U 2 2015 1 poz 20161 Normy wycotane prees PR bez zastamenia zostaly oznaczone mdeksem wormym W
Pila, dnia 15.05.2018r. g . unile Addziali Lahoraioryjnege mlodszy asyster Nevstent
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Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylqeznie do badaney probke. Sprawazdame = badan bez pisemne; zgody Kierownika Oded=ialn Laboratoryinego PSSI w Pile, nie moze hyé
pewielane inaeze) miz wcalosen Klient ma prawo zlozyve piseming reklamacye dotye zqeq hadar w termmie 1 dnr lrezqe od dany stempla pocztowego ib porwierd=cnia

previgeta sprawozdama = badan
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan » g il
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BADANIA Podpis
AB 438 4
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/352/675/2018
Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Pila, Plac Staszica 10, 64-920 Pila
Miejski Os$rodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila
- zlecenie z dnia 09.05.2018 r.
Pr6bka pobrana i dostarczona przez: PSSE Pila Nr rejestru probki: D/352/675/2018
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z22.03.2013 r. Data pobrania prébki: 09.05.2018r.
Rodzaj probki: woda z systemu cyrkulacji Data przyjecia prébki: 10.05.2018 r.
Oznakowanie prébki: 336.2018 Stan probki: dobry
Miejsce pobrania: Kryta Ptywalnia "WODNIK", ul. Kossaka 102, 64-920 Pita
Woda wprowadzona do niecki z systemu cyrkulacji - wlot, prawa strona
Data rozpocze¢cia badan Data zakonczenia badan
fizykochemicznych: 10.05.2018 r. fizykochemicznych: 15.05.2018r.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
WYNIKI BADAN
Niepewnost
wyniku Dopuszczalne
Lp. Parametr ldentyfikator.l?)etody Jednostka Wynik badania/granica zakresy
badawczej przedzialu wartosci ¥
wyniku 2
1 | Chloroform PN-EN ISC 10301: 2002 Q|lmg/l 0,026 + 0,008 0,030
2 |STHM?® PN-EN ISO 10301: 2002 Q|mg/l 0,027 - 0,1

" Metody badawcze stosowane w badaniach speniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagarn
Jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 20135 r. poz. 2016).

¥ Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych/granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienistwie rozszerzenia 95% i
wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli prébki pobrane sq przez
probkobiorcow LB-WG.

¥ Dopuszczalne zakresy wartosci okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadac woda
na pbywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Y W sklad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodmh[ommeran dibromochlorometan, bromoform.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania, Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —
KIERQOV

PRACOWN! ANALIZ SPECAALNYCH
LABORATORIUM BAANIA YOLY | C}_;B»
17 MAJ. 2018 2
. MAJ A7 T !
17.05.2018 r. mgr Maciej Ltwkwwar:

Data sporzadzenia sprawozdania Data/Podpis osoby autoryzujgcej w
zakresie badan fizykochemicznych
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BADANIA

AB 438

Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Pila, Plac Staszica 10, 64-920 Pila

Pr6bka pobrana i dostarczona przez: PSSE Pita
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 222.03.2013 .

Rodzaj probki: woda z niecki basenowej
Oznakowanie probki: 337.2018

strona | /1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/352/676/2018 « o5 ﬁlllﬂ

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila

- zlecenie z dnia 09.05.2018 r.

Nr rejestru probki: D/352/676/2018
Data pobrania préobki: 09.05.2018r.

Data przyjecia probki: 10.05.2018 r.
Stan probki: dobry

Miejsce pobrania: Kryta Plywalnia "WODNIK", ul. Kossaka 102, 64-920 Pila

Niecka basenowa z aerozolem - hydromasaz - wlot, prawa strona
Data rozpoczg¢cia badan
fizykochemicznych: 10.05.2018 r.

Data zakonczenia badan
fizykochemicznych: 15.05.2018 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN

Niepewnosé
wyniku Dopuszczalne
Lp. Parametr Identyﬁkatorlnil)e gy Jednostka Wynik badania/granica zakresy
badawczej przedzialu wartosci ¥
wyniku A
1 | Chloroform PN-EN ISO 10301: 2002 Qlmg/l 0,0094 - 0,030
2 [ETHM? PN-EN ISO 10301: 2002 Qlmg/l 0,010 = 0,1

" Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar
Jjakim powinna odpowiadacé woda na phywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

7 Niepewnosci wynikow fizykochemicznych/granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik £ niepewno$é
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspélezynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwigzana z pobieraniem probek jest sktadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez
prébkobiorcow LB-WG.

9 Dopuszczalne zakresy wartosci okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W skiad sumy THM wchodzq: chloraform, bromadrch!arametan, dibromochlorometan, bromoform.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —
KIEROWNIK

PRACOWNI ANALIZ SPEC
LASORATORIUM BAZAfIA v '%}TNGT_(FMY
17 MAL 2018 21> e hrcles

mgr Mauej Lnriww:cz

17.05.2018 r.

Data sporzadzenia sprawozdania DatafPodpls osoby autoryzumcq w

zakresie badan fizykochemicznych
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PCA DZIAL LABORATORYJINY
R Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
% ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepozna i
BADANIA MQ%I‘}T\} :?: :
LA | = ~F. (> ‘
AB 438 ‘ - .
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/352/677/2018 « 2205 Iﬂﬂ
/K
Nazwa i adres zleceniodawey: Gmina Pila, Plac Staszica 10, 64-920 Pita Ldz. ... v iciting i
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila
- zlecenie z dnia 09.05.2018 1.
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Pila Nr rejestru prébki: D/352/677/2018
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 222.03.2013 r. Data pobrania prébki: 09.05.2018r.
Rodzaj prébki: woda z niecki basenowe;j Data przyjecia probki: 10.05.2018 r.
Oznakowanie prébki: 3382018 Stan prébki: dobry
Miejsce pobrania: Kryta Ptywalnia "WODNIK", ul. Kossaka 102, 64-920 Pila
Niecka basenowa - wlot, prawa strona
Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
fizykochemicznych: 10.05.2018 r. fizykochemicznych: 15.05.2018 r.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
WYNIKI BADAN
Niepewnos¢
wyniku Dopuszezalne
Lp. Parametr ldentyﬁkator'n?)etody Jednostka Wynik badania/granica zakresy
badawczej przedzialu wartosci ¥
wyniku %)
1 | Chloroform PN-EN ISO 10301: 2002 Qlmg/l 0,029 + 0,009 0.030
2 [ THM?Y PN-EN ISO 10301: 2002 Q|mg/l 0,030 . 0,1

U Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
Jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

' Niepewnosci wynikow fizykochemicznych/granice przedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnos¢
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwigzana z pobieraniem probek jest skiadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez
probkobiorcéw LB-WG.

¥ Dopuszezalne zakresy wartosci okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). E

“ W sklad sumy THM wchodzg: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prabek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodaweow.

- koniec sprawozdania — )
PRACOWN! ANALYY 5P
LABORATORIUN BAZINIA &
17 MAJ 2018
17.05.2018 r. mgr Maciej Liszkiewicy
Data sporzadzenia sprawozdania Data/Podpis osoby autoryzujgcej w

zakresie badan fizykochemicznych



PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny Zal.la zdn. 19.04.2018 r. do Procedury PO-16  str.l/]

Laboratorium Badania Wody { Gleby MOSIiR ¥ ¢ »
WPEYNI .0y
® .
PCL POWIATOWA STACJA « 100 ﬁﬂé‘
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNAY 92 ... kv
M W PILE e

©

BADANIA

AB 616 64 — 920 Pila

tel. 67 351-98-07 Al. Wojska Polskiego 43
W, tel./ fax 67 351-98-80
Q\___\\:;////C e- mail: laboratorium.lbwig@ psse-pila.pl www.psse-pila.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 624/B/18
Zleceniodawca: PSSE - Pita Nr rejestru probki: 624/B/18
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.466.11.139.2018 Data pobrania probki: 24.04.2018r.
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Pita Data dostarczenia probki/rozpoczecia
H.Urbanska, M.Klimas badania: 24.04.2018r./24.04.2018r.
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda z basenu Godzina dostarczenia: 12"
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania: 26.04.2018r.

Miejsce pobrania: Plywalnia , Wodnik” - Pila
Hydromasaz — prawa strona

Parametr Wynik Niepewnos¢” |Jednostka | Dopuszezalne Identyfikator
L.p wartosci metody badawczej**
' wskaznikow*
| Ogolna liczba 8 (4-17) Jt/Tml 100 PN-EN SO 6222:2004

mikroorganizmow
W 36°C + 2°C po 48h°

2 Escherichia col? 0 - Jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
3 Pseudomonas 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 16266 :2009
aeruginosa®

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosc podaje sig jako przedzial 2 oszacowanymi granmcami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzone) dla poziomu
ufnosci 95%, przy k=2 Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 gtk bakteri

Podawane na sprawozdamu 2 badan miepewnoser me uwzgledniaga niepewnoser pobierama probek

Q - .. badame akredytowane przez PCA™ - jest zanmeszgzone w zakresie akredviac PCA nr AB 616

* Zgodne 7 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiadac woda na ptywalmach (D2 U 2 20151 poz 2016)

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2018 1w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach (Dz. U. 2 2015 r poz 2016)

asystent
Pila, dnia 27.04.2018r Powiatowe] Stacji Sanitarno-FEpidemiologicznej
2 .04. 2 )
A ; w Pile
Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal: : .
poz 1-3 - mgfinz. Barbara ldzik mgr . Barbnra Id:l"\'

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sie wylgeznie do badanej probki. Sprawozdanie = badan bez pisemnej zgody Kierownika Odd=ziatu
Laboratoryjnego PSSE w Pile. nie moze hy¢ powielane inaczej niz w catosci. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacje
dotyczqeq badan w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocziowego lub potwierd=enia pr=vjecia sprawozdania = badan.




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny

Zal.la zdn. 19.04.2018 r. do Procedury PO-16

StEddl

Laboratorium Badania Wody i Glehy

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSS

©

BADANIA

AB616

tel. 67 351-98-07

‘\.\\"l“,'u/”

POWIATOWA STACJA

tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

W PILE

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

MOSiR PILA
WIPPEYNITRO
*

R i

truiedaraegen

podpis

64 — 920 Pila
Al Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Zleceniodawca: PSSE - Pila

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.466.11.138.2018

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Pila
H.Urbanska, M.Klimas

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda z basenu

Stan probki : Dobry

Miejsce pobrania: Plywalnia ,,Wodnik” - Pila
Niecka basenowa — prawa strona

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 623/B/18

Nr rejestru probki: 623/B/18
Data pobrania probki: 24.04.2018r.

Data dostarczenia probki/rozpoczecia
badania: 24.04.2018r./24.04.2018r.

Godzina dostarczenia: 12"
Data zakonczenia badania: 26.04.2018r.

A

Parametr Wynik Niepewnosé” | Jednostka | Dopuszezalne Identyfikator
L.p. wartosci metody badawczej**
wskaznikow*

! Ogolna liczba 8 (4-17) Jtk/Tml 100 PN-EN IS0 6222:2004
mikroorganizmow
w 36°C + 2°C po 48h°

2 Escherichia coli® 0 - Jtk/100mlI 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

3 Pseudomonas 0 - Jt/100ml 0 PN-EN 1SO 16266 :2009

ﬂeruginnsa("

b- Dla badan mikrobiologicznych mepewnosé podaje sig jako preedzial 7 oszacowanymi grameami obliczony na podstaw

ufnoser 93%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk baktern
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnoser me uwzgledmaga mepewnoser pobierania probek
Q - .. badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszezone w zakresie akredytacy PCA nr AB 616

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 7 dnia 9 listopada 2015 1 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalmach (Dz U 2
** Metody badaweze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Mimstra Zdrowia z dnia 9 listopada

na plywalniach (Dz U z 2015 r poz 2016)

Pila, dnia 27.04.2018r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal:
poz -3 mgrinz Barbara ldzik

asystent

D

mgr inz. Barbara Idzik

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemivlogiczne]
w Pile

1€ niepewnoscl rozszerzone dla poziomu

20151 poz 2016)
2015 1 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sie wylqeznie do badanej probki. Sprawozdanie = badar be= pisemnej zgody Kierownika Odd=iatu

Laboratoryjnego PSSE w Pile. nte moze bvé powiclane inaczej niz w calosci. Kliont ma praw
dotvezqeq badan w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocziowego lub potwierd:

o ztozvé pisemnq reklamacje
enia proyigeia sprawozdania = badan.,
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